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Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок
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2.3.1. Общие уставки.

Трансформатор ТДТН 115/38,5/11(кВ) мощностью 25МВА установлен на двух трансформаторной подстанции. Питание имеется только со стороны ВН, на сторонах ВН и СН трансформаторы работают параллельно.

Расчет по используемому диапазону регулирования:

В [8] за реально возможный диапазон регулирования напряжения принят диапазон от 96,5 кВ до 126кВ.

В таком случае середина диапазона равна:

96,5+(126-96,5)/2=111,25кВ
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